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- testésanas laboratorija
UdeﬂS Grislu iela 6, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201, talrunis 64220609 EN ISO/IEC 17025
T-237

TESTESANAS PARSKATS Nr. 668/2026
19.10.2026.

Klients: SIA "Valmieras aidens", reg. Nr. 44103033608

Adrese: Rupniecibas iela 50, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201

Objekts: PII "Auseklitis", Kalna iela 2, Kocéni, Kocénu pagasts, Valmieras novads
Paraugu nemsanas mérkis: kvalitates kontrole.

Paraugu nemsanas plans: Saskana ar SIA "Valmieras fidens" dzerama fidens monitoringa programmu 2026. gadam.
Informacija par test€Sanas paraugu:

Parauga Parauca
identifikacijas « ga Parauga veids Nemsanas vieta Daudzums
Nr nemsanas laiks ’
668-1-26 15.10.2026. Dzeramais tidens no auksta tidens krana 05L
13:35 Parauga temperatiira 13.4°C virtuve/ paraugs Nr. 1 ’

Paraugu nemsana: Paraugs nemts p&c krana dezinfekcijas un tidens notecinasanas. Temperatiira telpa 19.2°C.
Metode: LVS ISO 5667-5:2007; vienreizgjs paraugs; tieSa paraugu nemsanas metode.

Paraugs pienemts laboratorija: 15.10.2026. 16:04

Testésana: sakta 15.10.2026., pabeigta 16.10.2026.

TestéSanas rezultati

Nosakamais raditajs, . TestéSanas rezultats
mérvieniba Testesanas metode ar nenoteiktibu!

Parauga identifikacijas Nr.: 668-1-26
pH LVS EN ISO 10523:2012 7.5 £0.1; merits pie 21.4°C
EVS (ATC, 25°C), uS/cm LVS EN 27888:1993 479 + 7; mérits pie 21.1°C
Dulkainiba, NTU LVS EN ISO 7027-1:2021* <0.01
Garsa GOST 3351-74™ nav
Smarza GOST 3351-74™ nav
Krasainiba LVS EN ISO 7887:2012* bezkrasains
Kopgja dzelzs, mg/L LVS ISO 6332:2000 p.7.1. <0.012

ATC - automatiska temperatliras kompensacija; rezultats parrékinats uz atsauces temperatiiru 25°C.

** Neietilpst akreditacijas sfera.

'Rezultati, kas mazaki par metodes detektéSanas robezu (MDL), uzdoti ar zimi ,,<“. Rezultata nenoteiktiba tiek uzdota tad, ja
rezultats ir lielaks vai vienads ar kvantitativi nosakamo koncentraciju (LQ). Uzradita nenoteiktiba ir paplasinata nenoteiktiba, kas
aprékinata, izmantojot parklasanas koeficientu 2, kur§ nodroSina apmeram 95% ticamibas ITmeni.

TesteSanas rezultati attiecas tikai uz konkréto testéSanas paraugu.

TesteSanas parskata reproducésana nepilna apjoma nav atlauta bez testéSanas laboratorijas rakstiskas atlaujas.

Laboratorijas vaditaja Anita Somase e-Paraksts
DOKUMENTS PARAKSTITS AR DROSU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZIMOGU
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